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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Cristo de los Molinos

Direccion C/ Cristo de los Molinos 25

Municipio Marbella Cédigo Postal 29600
Provincia Milaga Comunidad Auténoma Andalucia
Zona climatica A3 Ao construccion 1991
Normativa vigente (construccién / rehabilitacién) | NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 3424115UF3432S0001EG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
o Bloque o Local

o Bloque completo
o Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Juan Francisco Guerra Garcia NIF 25679971B
Razén social X CIF X

Domicilio C/ José Iturbi 2,124

Municipio Malaga Cadigo Postal 29010
Provincia Malaga Comunidad Auténoma Andalucia
e-mail francisco.guerra@coit-topografia.es

Titulacion habilitante segiin normativa vigente Ingeniero Técnico en Topografia

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y version: | CE3Xv1.1

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]

=

24.32D

31.1-38.8 F
> 38.8 G

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 14/4/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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) ANEXO | )
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 128.94

Imagen del edificio Plano de situacién

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Supr:ﬁ:'zf]icie Tr?‘rll‘??:'i‘tz?l?]cia Modo de obtencion
Cubierta inclinada con aire Cubierta 128.94 2.70 Estimado
Muro de fachada E Fachada 21.0 1.80 Por defecto
Muro de fachada N Fachada 55.26 1.80 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 128.94 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

- . . Modo de Modo de
. Superficie | Transmitancia | Factor iy iy
Nombre Tipo 2 2% obtencion. obtencion.
[m?] [W/m?K] solar | transmitancia Factor solar
V1 Hueco 1.0 2.70 0.65 Estimado Estimado
V2 Hueco 4.0 2.70 0.65 Estimado Estimado
V3 Hueco 0.56 2.70 0.65 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kwW] %] Energia obtencion
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Generadores de refrigeracion

. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kwW] %] Energia obtencidn

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kw] [%] Energia obtencidn

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 128.94 Intensidad Baja - 8h
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~ ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | A3 | Uso | Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
(<7.8 Ag CALEFACCION ACS
[t A
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
24.32 D [kaCO,/m* afio] [kgCO,/m? afio]
22.07 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
- 2
Emisiones globales [kgCO,/m? afio] Emiﬁ(%rkegzr/%‘rzi%%g]ci on Em 'ﬁ(’gggi /i%gvé%gc]ién
24.32 2.25 0.0

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccidn y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
57.67 E
T  589F
Demanda global de calefaccién [kWh/m? afio] Demanda global de refrigeracion [kWh/m? afio]
57.67 5.89

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por energia primaria se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ninguin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 20.4A4 CALEFACCION ACS
1.22 [ D 0.0 [ A
Energia Erimaria Energia primaria ACS
calefaccion [kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
92.08 D
83.04 0.00
REFRIGERACION ILUMINACION
B0 G4 1.68 I 0.0 [ A
i ; 2 45 Energia primaria Energia primarig
Consumo global de energia primaria [kWh/m? afio] refriaeraa%n ﬁ(Wh/mz afio] iluminaeion fﬁWh/m2 afio]
92.08 9.04 0.0
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ANEXO Il 3
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

EMISIONES DE DIéXIDONDE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]
11168
Emisiones globales [kgCO,/m? afio]
11.16
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? aiio]
57.67 E
T | -esEsEn
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
57.67 5.89
ANALISIS TECNICO

Indicador Calefaccién Refrigeraciéon ACS | lluminacién | Total
Demanda [kWh/m? afio] 57.67 | E 5.89 | F

Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 3584 | B 904 |F 000 |A 000 |A 44.88 | B

Diferencia con situacién inicial | 47.2 (56.8%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 47.2 (51.3%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 891 |c| 225 [fF| o000 |Aa]| o000 [A] 1116 |B

Diferencia con situacion inicial | 13.2 (59.6%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 13.2 (54.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

- Mejora de las instalaciones

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

Conjunto de medidas de mejora: MM1:Instalacion de bomba de calor para calefaccién
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EMISIONES DE DIéXIDONDE CARBONO

[kgCO,/m? aiio]

31.1-38.8 F

23.02D

Emisiones globales [kgCO,/m? afio]

23.02

DEMANDA DE CALEFACCION
[kWh/m? afio]

DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio]

6.1-18.0 B,

57.67 E

Demanda global de calefaccion

Demanda”czlobal dere 7igeracién

[kWh/m? afio] Wh/m? afio
57.67 5.89
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccién Refrigeracion ACS | lluminacion | Total
Demanda [kWh/m? afio] 57.67 | E 5.89 | F
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 83.04 |p| 38 [c| o000 |A| o000 |A| 88 |D
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 5.2 (57.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 5.2 (5.6%)
Emisiones de CO; [kgCO2/m? afio] 2207 |e| o096 |c| o000 [A] o000 |A| 2302 D
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 1.3 (57.3%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 1.3 (5.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

- Mejora de las instalaciones

Conjunto de medidas de mejora: MM2:Instalacion de bomba de calor para refrigeracion
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
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EMISIONES DE DIéXIDONDE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]
<78 Ag
10318
Emisiones globales [kgCO,/m? afio]
10.31
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
57.67 E
 589F
Demanda Iobal de calefacc:on Demanda global de refngerac:on
h/m? afio] [kWh/m? afio]
57.67 5.89
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccidén Refrigeraciéon ACS | lluminacidn | Total
Demanda [kWh/m? afio] 57.67 | E 5.89 | F
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 3763 |B| 384 |c| o000 [A| o000 [|A]| 4147 |B
Diferencia con situacién inicial | 45.4 (54.7%) 5.2 (57.5%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 50.6 (55.0%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 936 |c| o096 |c| o000 [A]l o000 |A]| 1031 |B
Diferencia con situacion inicial 12.7 (57.6%) 1.3 (57.3%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 14.0 (57.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

- Mejora de las instalaciones

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

Conjunto de medidas de mejora: MM3:Instalacion de bomba de calor para calefaccion y refrigeraciéon
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ANEXO IV )
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacién de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Con fecha 6 de abril de 2015, se visitd el inmueble situado en Calle Cristo de los Molinos 25 [B] Nave, por el técnico
certificador Juan Francisco Guerra Garcia. Durante la visita se comprobaron documentalmente los datos catastrales, y se
evaluaron los datos necesarios para el certificado, tales como la superficie util habitable y altura libre, y las caracteristicas
dimensionales y energéticas de los cerramientos. Se revisaron también las instalaciones, y se comprobd la instalacién de
ACS (y otras instalaciones)...en cuanto a marca-modelo y caracteristicas técnicas. Se guarda registro fotografico de la
vivienda.
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